
FUNCTION ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Time of day and date Ηµεροµηνία και ώρα

Hours / minutes Ωρα / λεπτά 1 Ε 0:00
Day / month Ηµέρα / µήνας 2 Ε 01.01
Year Ετος 3 Ε 2004

Operator section Επίπεδο λειτουργίας
Language Γλώσσα 20 Ε English

Time prog Χρονοπρόγραµµα

heating circuit 1 1ης θέρµανσης 
Preselection Mo-Su Προεπιλογή ∆ε-Κυ 500 Ε Mo-Su
Mo-So/Mo-Fr/Sa-So/Mo/Tu/We/Th/Fri/Sa/Su ∆ε-Κυ/∆ε-Πα/Σα-Κυ/∆ε/Τρ/Τε/Πε/Πα/Σα/Κυ

1st phase ON Εναρξη 1ης φάσης 501 Ε 06:00
1st phase OFF Λήξη 1ης φάσης 502 Ε 22:00
2nd phase ON Εναρξη 2ης φάσης 503 Ε --:--
2nd phase OFF Λήξη 2ης φάσης 504 Ε --:--
3rd phase ON Εναρξη 3ης φάσης 505 Ε --:--
3rd phase OFF Λήξη 3ης φάσης 506 Ε --:--
Default values Standard τιµές 516 Ε Οχι

       No / Yes       Οχι / Ναι

Time prog Χρονοπρόγραµµα To πρόγραµµα αυτό εµφανίζεται
heating circuit 2 2ης θέρµανσης µόνο αν υπάρχει κ 2η θέρµανση

Preselection Mo-Su Προεπιλογή ∆ε-Κυ 520 Ε Mo-Su
Mo-So/Mo-Fr/Sa-So/Mo/Tu/We/Th/Fri/Sa/Su ∆ε-Κυ/∆ε-Πα/Σα-Κυ/∆ε/Τρ/Τε/Πε/Πα/Σα/Κυ

1st phase ON Εναρξη 1ης φάσης 521 Ε 06:00
1st phase OFF Λήξη 1ης φάσης 522 Ε 22:00
2nd phase ON Εναρξη 2ης φάσης 523 Ε --:--
2nd phase OFF Λήξη 2ης φάσης 524 Ε --:--
3rd phase ON Εναρξη 3ης φάσης 525 Ε --:--

Προγραµµατισµός πίνακα σε επίπεδο χρήστη

3rd phase ON Εναρξη 3ης φάσης 525 Ε --:--
3rd phase OFF Λήξη 3ης φάσης 526 Ε --:--
Default values Standard τιµές 536 Ε Οχι

       No / Yes       Οχι / Ναι

Time prog 3 Χρονοπρόγραµµα

HCP κυκλοφορητή θέρµανσης
Preselection Mo-Su Προεπιλογή ∆ε-Κυ 540 Ε Mo-Su
Mo-So/Mo-Fr/Sa-So/Mo/Tu/We/Th/Fri/Sa/Su ∆ε-Κυ/∆ε-Πα/Σα-Κυ/∆ε/Τρ/Τε/Πε/Πα/Σα/Κυ

1st phase ON Εναρξη 1ης φάσης 541 Ε 06:00
1st phase OFF Λήξη 1ης φάσης 542 Ε 22:00
2nd phase ON Εναρξη 2ης φάσης 543 Ε --:--
2nd phase OFF Λήξη 2ης φάσης 544 Ε --:--
3rd phase ON Εναρξη 3ης φάσης 545 Ε --:--
3rd phase OFF Λήξη 3ης φάσης 546 Ε --:--
Default values Standard τιµές 556 Ε Οχι

       No / Yes       Οχι / Ναι

Time prog 4 Χρονοπρόγραµµα

DHW ζεστού νερού χρήσης
Preselection Mo-Su Προεπιλογή ∆ε-Κυ 560 Ε Mo-Su
Mo-So/Mo-Fr/Sa-So/Mo/Tu/We/Th/Fri/Sa/Su ∆ε-Κυ/∆ε-Πα/Σα-Κυ/∆ε/Τρ/Τε/Πε/Πα/Σα/Κυ

1st phase ON Εναρξη 1ης φάσης 561 Ε 06:00
1st phase OFF Λήξη 1ης φάσης 562 Ε 22:00
2nd phase ON Εναρξη 2ης φάσης 563 Ε --:--
2nd phase OFF Λήξη 2ης φάσης 564 Ε --:--
3rd phase ON Εναρξη 3ης φάσης 565 Ε --:--
3rd phase OFF Λήξη 3ης φάσης 566 Ε --:--
Default values Standard τιµές 576 Ε Οχι

       No / Yes       Οχι / Ναι



Ηolidays Πρόγραµµα διακοπών

heating circuit 1 1ης θέρµανσης 
Start Εκκίνηση 642 Ε --:--
Finish Τερµατισµός 643 Ε --:--
Operation level Επίπεδο λειτουργίας 648 Ε Αντιπαγωτικό

Frost protection / Reduced Αντιπαγωτικό / οικονοµικό

Ηolidays Πρόγραµµα διακοπών To πρόγραµµα αυτό εµφανίζεται
heating circuit 2 2ης θέρµανσης µόνο αν υπάρχει κ 2η θέρµανση

Start Εκκίνηση 642 Ε --:--
Finish Τερµατισµός 643 Ε --:--
Operation level Επίπεδο λειτουργίας 648 Ε Αντιπαγωτικό

Frost protection / Reduced Αντιπαγωτικό / οικονοµικό

Ηeating circuit 1 Θέρµανση 1

Comfort setpoint Θερµοκρασία άνεσης 710 Ε 20°C
Reduced setpoint Οικονοµική θερµοκρασία 712 Ε 16°C
Frost protection setpoint Αντιπαγωτική θερµοκρασία 714 Ε 10°C
Heating curve sloap Κλίση καµπύλης λειτουργίας 720 Ε 1.5
Summer / winter heating limit Θερινό / Xειµερινό  όριο θέρµανσης 730 Ε 18°C

Ηeating circuit 2 Θέρµανση 2 To πρόγραµµα αυτό εµφανίζεται
µόνο αν υπάρχει κ 2η θέρµανση

Comfort setpoint Θερµοκρασία άνεσης 1010 Ε 20°C
Reduced setpoint Οικονοµική θερµοκρασία 1012 Ε 16°C
Frost protection setpoint Αντιπαγωτική θερµοκρασία 1014 Ε 10°C
Heating curve sloap Κλίση καµπύλης λειτουργίας 1020 Ε 1.5
Summer / winter heating limit Θερινό / Xειµερινό  όριο θέρµανσης 1030 Ε 18°C

Domestic hot water Ζεστό νερό χρήσης
Nominal setpoint Θερµοκρασία ζεστού νερού 1610 Ε 55°C

Fault Σφάλµα

SW diagnostic code Κωδικός διάγνωσης SW 6705 E
Burn ctrl phase lockout pos Κλείδωµα µπλόκ καυστήρα EBurn ctrl phase lockout pos Κλείδωµα µπλόκ καυστήρα E

Μaintenance / Service Σφάλµα

Message Μήνυµα 7001 E 0
Acknowledgement message Μήνυµα επιβεβαίωσης 7010 E 0


